Mall-Regenspeicher Reto PF 9100

Nennvolumen 9,10 m3
Schachtabdeckung KI. A

Schnitt A-A Schwimmerdrossel

Leerrohr

Ruckhalte-
volumen
(V1)

?‘

Nutzvolumen
(V2)

Achse KB @186mm

Rickhaltevolumen AT = Ablauftiefe BA = BohrmaR}
2.000 ltr. 1050 mm 1630 mm
3.000 ltr. 1250 mm 1430 mm
4.000 Itr. 1450 mm 1230 mm

Grundriss

Ablaufgarnitur
DN 100-150

inkl. Schwimmer-
drossel

=] A

o Mit Abdeckung Klasse B 125
erhéht sich die Zulauf- und Ablauftiefe
und die Gesamttiefe um 45 mm.

Verschlossen mit
Muffenstopfen
o Die Hohen der bauseitigen Mortelfugen Z DN 100

sind mit 10 mm angenommen.

o Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034.
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